Ek:2

TEDAŞ TARAFINDAN  İSTENEN ASGARİ ŞARTLARLA

İLGİLİ OLARAKYAPILAN AÇIKLAMALAR

1.Madde ;

Bu maddede belirtilen standartlarla ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul gören Yurt içi ve Yurt dışı akredite edilmiş laboratuvarlardan alınmış  belgeler  kabul edilecektir.   

6 –12 .Madde ;


Sayaç her ayın sonunda kapak açıldı bilgilerinin ilkini tarih ve saati ile kaydedecek , ayrıca o ay içindeki toplam kapak açılma sayısını en fazla iki digit olarak kaydedecektir. Söz konusu bilgiler en az son 12 aya ait kaydedilecektir. 


LCD göstergede görünen kapak açıldı flaşı veya ihbarı optik porttan endeks okunduğunda silinecektir.

9.Madde ;


Optik porttan elektrik enerjisi kesikken okuma işlemi 24 saat süre içinde en az 2 kere yapılabilecektir.

10. Madde ;


LCD’ de  gösterilecek  asgari bilgiler ;

            Tarih, saat, tahakkuka esas tarife dilimlerine göre ölçülen enerji miktarları, demand bilgisi, ön kapak ve klemens kapağı açılma müdahaleleri ,pil durumu,


11.Madde ;


LCD ‘ deki tüketim bilgileri gösterilirken tüm digitler 0 (sıfır) da olsa 5 tam 3 ondalık olarak gösterilecektir.

            Optik porttan tüketim bilgileri okunurken virgül ve tüm digitlerdeki sıfırlar dahil verilecektir.

14. Madde ;


LCD göstergede Endüktif Reaktif tüketimler   ( Ri

                                       Kapasitif Reaktif tüketimler  ( Rc     olarak gösterilecektir.

14.madde de belirtilen LCD’ de gösterilecek bilgilerle birlikte 62056-61 deki kodlarının LCD’ de gösterilmesi üretici firmanın inisiyatifine bırakılmıştır.  

· Sayaç üretici firmaları TEDAŞ’ a müracaatlarında verdikleri sayaçların TEDAŞ’ın Asgari Şartlarına  uyguluğunu madde, madde belirteceklerdir.

· Sayaç içinde kullanılan enerji kaynaklarının 10 sene ömrü olduğunun teknik açıklamasını yapan belgeyi TEDAŞ’ a verecektir.

· TEDAŞ Asgari Şartlarına  uygun olduğu firmaca belirtilen ancak daha sonra uygun olmadığı görülen maddeler olduğu taktirde verilen izin iptal edilecektir.

· Sayaç üretici firmalarının TEDAŞ’a verdiği numune ile piyasada satılan sayaçlar bire bir aynı olacaktır. Aynı olmadığı tespit edildiğinde verilen izin iptal edilecektir.  

