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HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİP DENEY RAPORLARI ve YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNE AİT ÖZET TABLO

MALZEME ADI HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KUMANDA DÜZENLERİ İLE İLGİLİ TİP DENEYLERİ

ÜRETİCİNİN ADI EVA ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İLGİLİ STANDART TS EN 62271-200/IEC 62271-200, TS EN 62271-1/IEC 62271-1, TS EN 60265-1/IEC 60265-1, TS EN 62271-102/IEC-62271-102, TS EN 62271-105/IEC 62271-105, TS HD 588.1 Sİ/ IEC 60060-1, TS EN 62271-100/IEC 62271-100

İLGİLİ ŞARTNAME T ED AŞ- MLZ/95-007. E

KOMPANET MARKASI ( YÜK AYIRICI/AYIRICI) : BATEL BATEL
KOMPANET MARKASI ( YÜK AYIRICI+SİGORTA ) : BATEL
KOMPANET MARKASI ( KESİCİ ) : BATEL
KOMPANET MARKASI ( TOPRAK BIÇAĞI) : BATEL BATEL BATEL BATEL

BU TİP DENEY İNCELEMESİ BATEL MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE ( YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA - KESİCİ- TOPRAK BIÇAĞI) KOMPANENTLERİN BATEL MARKA OLMASI
DEĞERLENDİRME : HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANET KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR.ÜRÜNLERİN ALAN DÜZENLEYİCİLİ OLMASI

GEREKMEKTEDİR.

DEĞERLENDİRME : UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

Nominal Gerilim 36kV 36kV 36kV 36kV
Nominal Akım 630A 200A 630A 630A

Kısa Devre Dayanım 16kA 16kA 16kA 16kA

ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ
YÜK AYIRICILI GİRİŞ/ÇIKIŞ 

FONKSİYONEL BİRİMİ
YÜK AYIRICILI +  SİG. BİLEŞİĞİ 

FONKSİYONEL BİRİMİ
GERİLİM TRAFOSU FONKSİYONEL 

BİRİMİ KESİCİLİ ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ

ŞEKİL 1 ŞEKİL 2 ŞEKİL 3 ŞEKİL 4
TIP TESTLER

Rapor no 1707082 1707083 1707083 1707084
sa> Deneyin Yapıldığı Yer HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR

/<ü'
E
5 Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

C3 Seri No 170003 170004 170004 170001
u Yapılış Tarihi 11.07.2017-13.07.2017 10.07.2017-20.07.2017 10.07.2017-20.07.2017 20.07.2017-22.07.2017
■a —ss Açıklama
u
E

f i
E
£
2

Min. Çalışma basıncı 1,1 bar 1,1 bar 1,1 bar 1,1 bar
-ss-es

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN
<u > İlgili Standart
T3 Rapor no 1707082 1707083 1707083 1707084

a>
g Deneyin Yapıldığı Yer HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR

C5S
s

t*
ü  S

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

*2
w

— V 
“  fi Seri No 170003 170004 170004 170001
İ  E Yapılış Tarihi 11.07.2017-13.07.2017 10.07.2017-20.07.2017 10.07.2017-20.07.2017 20.07.2017-22.07.2017
» Ss- a Açıklama

fi
W
‘3
h

£  fi Min. Çalışma basıncı 1,1 bar 1,1 bar 1,1 bar 1,1 bar
Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 1704.16.01/00 1704.16.03/00 1704.16.01/00 1704.16.06/00
Deneyin Yapıldığı Yer TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 27.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-01.08.2017 27.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-01.07.2018
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

’p

—
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p  o  ö
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■g
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H
S

Rapor no 18-0660-R01-N01-01 18-0660-R01-N01-01 18-0660-R01-N01-01 18-0660-R01-N01-01
Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 170237 170237 170237 170237
Yapılış Tarihi 25.06.2018 25.06.2018 25.06.2018 25.06.2018
Açıklama BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 1704.16.01/00 1704.16.01/00 1704.16.01/00 1704.16.06/00
Deneyin Yapıldığı Yer TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-01.08.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 12627 12627 12627 12629
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 170016/170021 170016/170021 170016/170021 170018/170014
Yapılış Tarihi 07.08.2017 07.08.2017 07.08.2017 07-10.08.2010
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Ka
bl

o 
K

om
pa

rt
m
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da

Rapor no 12627 12627 12627 12629
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 170016/170021 170016/170021 170016/170021 170018/170014
Yapılış Tarihi 07.08.2017 07.08.2017 07.08.2017 07-10.08.2010
Açıklama KOMPANET BİLGİSİ YOK KOMPANET BİLGİSİ YOK KOMPANET BİLGİSİ YOK KOMPANET BİLGİSİ YOK
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart



^  g  s
Rapor no 1704.16.04/00 1704.16.04/00 1704.16.04/00 1704.16.06/00
Deneyin Yapıldığı Yer TE S TL AB TESTLAB TESTLAB TESTLAB

>  ü  >H
-  ^  eSg. w £  H pü w
h  - s  fiPh fi .1— 1
< g  g

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 28.07.2017-01.07.2018 28.07.2017-01.07.2018 28.07.2017-01.07.2018 28.07.2017-01.07.2018

a l i
Açıklama

Ö g ö  
<< h  o- u  e  j

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

B Q ;° İlgili Standart IEC 62271-200 IEC 62271-200 IEC 62271-200 IEC 62271-200
Rapor no 1704.16.04/00 1704.16.04/00 1704.16.04/00 1704.16.06/00

€ Deneyin Yapıldığı Yer TE S TL AB TESTLAB TESTLAB TESTLAB
05
W
J

>%
s Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

>H
H 2  ■“ Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Z
H ■o «S Yapılış Tarihi 28.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-01.07.2018fi Açıklama

S
fi
C5S
<

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

s İlgili Standart

2
Rapor no 18-0666-R01-N01-01 18-0666-R01 -NO 1-01 18-0666-R01 -NO 1-01 18-0666-R01-N01-01
Deneyin Yapıldığı Yer TESTLAB TESTLAB TESTLAB

fi a ^
<2 n“  r55

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

fi : g
«3 w
S >»

Seri No 170651 170651 170651 170651
Yapılış Tarihi 20.06.2018 20.06.2018 20.06.2018 20.06.2018

■2 s Açıklama

S
« fi i. M a  o

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

S İlgili Standart
g s  O Rapor no 1704.16.04/00 1704.16.04/00 1704.16.04/00 1704.16.06/00
>H |  S Deneyin Yapıldığı Yer TE S TL AB TESTLAB TESTLAB TESTLAB

3
3  «*e  10 
i  b

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

3 >0C •- 55m g
«5 ®

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
n Yapılış Tarihi 28.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-01.07.2018

< £ h_« :S Açıklama
a ^  O S im

* 1  
H W

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

^  «3 £>
:S -0 S 
>H S O ^

Rapor no 11417 11417
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

£  i  2 ^  
S  5  H 1 Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL

5 e « H c  c  g ^  
Ç a> u» "0 
: ^  “f § 

-j ğ  5 S

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK UYGULANMAZ UYGULANMAZ
Yapılış Tarihi 8-10.05.2012 8-10.05.2012
Açıklama

>> -  |  H « r  s  C- e  5 a  İ hV >Ofl C5fi <Ü W

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 9832 9832
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK UYGULANMAZ UYGULANMAZ
Yapılış Tarihi 2-8.05.2007 2-8.05.2007
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 9832 9832
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK UYGULANMAZ UYGULANMAZ
Yapılış Tarihi 2-8.05.2007 2-8.05.2007
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 9832 9832
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK UYGULANMAZ UYGULANMAZ
Yapılış Tarihi 2-8.05.2007 2-8.05.2007
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 9832 9832
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK UYGULANMAZ UYGULANMAZ
Yapılış Tarihi 2-8.05.2007 2-8.05.2007
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 9832 9832
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK UYGULANMAZ UYGULANMAZ
Yapılış Tarihi 2-8.05.2007 2-8.05.2007
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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“■ '-f- Rapor no 9832 9832
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

S I  1 a
= = İ s

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL

H s  “f b Seri No SERİ NO YOK SERÎ NO YOK UYGULANMAZ UYGULANMAZ!§ -S 1 % Yapılış Tarihi 2-8.05.2007 2-8.05.2007
2 l? * £» Açıklama
Q | ; Q  

■« SN s
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN

b ^es «s İlgili Standart
«5 T Rapor no 10741
1  i Deneyin Yapıldığı Yer ICMET
= eis
C 0 Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

S 1 s Seri No UYGULANMAZ SERÎ NO YOK UYGULANMAZ UYGULANMAZ
n  ^  h Yapılış Tarihi 9-10.03.2010

i2 s
c 5
“ 1

Açıklama

G
*3»

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN

>3 M M İlgili Standart
</>H
J

Rapor no 10741
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

PQ
<H
P*O

1  ^  « M :s Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

« 55 M « C«  k.> <u
% « *

Seri No UYGULANMAZ SERÎ NO YOK UYGULANMAZ UYGULANMAZ0 Yapılış Tarihi 9-10.03.2010
+ Açıklama
ü
S

P3 |  
S g
w g-

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN

>H İlgili Standart
M C3es S Rapor no 10741

>
T3 8-
S 5 Deneyin Yapıldığı Yer ICMET
s  ^S 2 . 
İS Q «2 Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL
s  «  c 
E 2 Seri No UYGULANMAZ SERÎ NO YOK UYGULANMAZ UYGULANMAZ
■2 &>S Yapılış Tarihi 9-10.03.2010
3  = S^  o, M Açıklama
s ®es a> ğv S 
PQ S 

W

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN

İlgili Standart
Rapor no 10657
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

H
a>

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

Seri No UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ SERÎ NO YOK
Yapılış Tarihi 03-04.12.2009

-o Açıklama
es
5s Rapor Uygun /  Rapor Uygun 

Değil UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

10657
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

Seri No SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 03-04.12.2009
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

10657
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

Seri No SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 03-04.12.2009
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

10657
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

Seri No SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 03-04.12.2009
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN

İlgili Standart

T1
00

a 
St

an
da

rt
 D

en
ey

Rapor no

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

10657
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

Seri No SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 03-04.12.2009
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

10657
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

Seri No SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 03-04.12.2009
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN

İlgili Standart



Rapor no 10657
es Deneyin Yapıldığı Yer ICMET
S 
S §■ .2 
■M i"

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

>§> s Seri No UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ SERİ NO YOK
-  ■=es o> Yapılış Tarihi 03-04.12.2009
£ S Açıklama
* 3s
Nes

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN

İlgili Standart
Rapor no 10657/12180

s ._ Deneyin Yapıldığı Yer ICMET
S —
■«55 S • i  # N

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

« 73 R«5- S5 (J Seri No UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ SERİ NO YOK
.2 s ^X! « u Yapılış Tarihi 03-04.12.2009 / 24-28.07.2015
J  | ü Açıklama
i  -a

* a
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN

İlgili Standart
es Rapor no 1704.16.03/00 1704.16.03/00 1704.16.03/00 1704.16.06/00

.— — 
“ > Deneyin Yapıldığı Yer TE S TL AB TESTLAB TESTLAB TESTLAB

H
3  E

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

sw
73 :s«s — Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
S s

JS ■- Yapılış Tarihi 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017
w s

-1 s Açıklama BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ

O
■S eses ■s
S î-
<C jg

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

u- İlgili Standart
Rapor no 1704.16.03/00 1704.16.03/00 1704.16.03/00 1704.16.06/00

d- Deneyin Yapıldığı Yer TE S TL AB TESTLAB TESTLAB TESTLAB
M e

n S Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

3
i,

=§ s Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
1 1 Yapılış Tarihi 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017

Açıklama BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ
3
X!

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
Rapor no 18-00327-R00-N01 -01 18-00327-R00-N01-01 18-00327-R00-N01 -01

U w o
2  1  S
M z  1 „
^  3̂ w es
< >< S  s

Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL BATEL

H  û  *2 Û- Seri No 2018-27234 2018-27234 2018-27234 UYGULANMAZM M 2 ^
3  S  ss « Yapılış Tarihi 08.03.2018 08.03.2018 08.03.2018

Açıklama BATEL AYIRICI BATEL AYIRICI BATEL AYIRICI

o g g
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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H H 5  H

Rapor no 18-0327-R00-N01 -01 18-0327-R00-N01-01 18-0327-R00-N01-01
Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL BATEL

U *7 a
a  S  s  a  s
B ^ z n  î

Seri No 2018-27234 2018-27234 2018-27234 UYGULANMAZ
Yapılış Tarihi 08.03.2018 08.03.2018 08.03.2018

5  §  ^  1 1M M u  S  S
ö  S  2  3  I

Açıklama BATEL AYIRICI BATEL AYIRICI BATEL AYIRICI
Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN

^  < a İlgili Standart IEC 62271-1 /  IEC 62271-102 IEC 62271-1 /  IEC 62271-102 IEC 62271-1 /  IEC 62271-102

H M .M 
g - g  «

Rapor no 17-10144-R02-N01-01
Deneyin Yapıldığı Yer LVT

YÜ
K 
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IR
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+S

İG
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(S
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10
00

 
aç

m
a/

ka
pa

m
a) Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

Seri No UYGULANMAZ 10150 UYGULANMAZ UYGULANMAZ
Yapılış Tarihi 06.11.2017
Açıklama BATEL KOMPONENTLİ
Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN

İlgili Standart TS EN 62271-1/TS EN 62271-200
Rapor no 17-10144-R02-N01-01

fÜK
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Sı
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fı:
M

l)

Deneyin Yapıldığı Yer LVT

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

Seri No UYGULANMAZ 10150 UYGULANMAZ UYGULANMAZ
Yapılış Tarihi 06.11.2017

Açıklama BATEL KOMPONENTLİ

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN

İlgili Standart TS EN 62271-1/TS EN 62271-200
Rapor no KD-18-0664-R00-N01 -01

Z, < Deneyin Yapıldığı Yer LVT

§ • Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

3  « - t i Seri No UYGULANMAZ 35810 UYGULANMAZ UYGULANMAZ
h  z
*  $  S
O O Q

Yapılış Tarihi 09.05.2018
Açıklama BATEL YÜKAYIRICI+SİGORTA

.2  S«5 g
Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN

İlgili Standart IEC 62271-1 /  IEC 62271-105
Rapor no 12658

1  ^ Deneyin Yapıldığı Yer ICMET
W M S
*8 -X S
-«fi P  «5

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

H ^  “ Seri No TST03/2017
S  g  EQ u» Yapılış Tarihi UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ 03.10.2017

M ^  S
S  s

Açıklama

*  ^  3
<! S

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN

İlgili Standart IEC 62271-100



' S | sH g  M 2
P  »  ^  HH «  •<< «  
pj ö  > " ü g < < «  
f i p O

Rapor no 17-1043-R02-N01-01
Deneyin Yapıldığı Yer LVT

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

Seri No UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ 10151
B < ^  ~ Yapılış Tarihi 06.11.2017
.d M 5  H Açıklama
•h  pî ^  w
«  o  !  H W H

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN

İlgili Standart TS EN 62271-1/TS EN 62271-200
z 53 Rapor no 10745
■g u Deneyin Yapıldığı Yer ICMET
>0 a  ’S 1s w G

^  9  <
Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

H H  W ^ Seri No 105/2010 UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ
^  g  i  
•p R *

Yapılış Tarihi 18.03.2010
% Açıklama
t  p  
£  1 Ph

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN

H İlgili Standart
£  5/5 •M

W w
.g ‘2  •p  H
w jM >H

İ  ‘S Rapor no 10745
g  *  I  s Deneyin Yapıldığı Yer ICMET
Ü H -1 ö  Z —
•3 g  3  g  2  g  -a Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

> Hw £ S ® 1  n  ^  H â2  s  S  .R << S  P 
%$ °  S M o  |  « • h Ş Î I Û j
S M 5  S « 'S ^

Seri No UYGULANMAZ 105/2010 UYGULANMAZ UYGULANMAZQ H 
w fi Yapılış Tarihi 18.03.2010
m *53 Açıklama
S w
*  1  
S  H

^  « 5 o “M H pj H
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN

K M İlgili Standart
3 e

•0 „
Rapor no 11745

U W Deneyin Yapıldığı Yer ICMET
g  °
K*<

1  y
«  s

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL

S  S Seri No UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ 105/2010

i .£ m Yapılış Tarihi 21.03.2013
M n  & Açıklama

Ph

.y ^(/3 o
W H
w

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN

H İlgili Standart
Rapor no 1708105 1708105 1708105 1708105
Deneyin Yapıldığı Yer EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİKo

z, :g Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

3  -R Seri No
d  3 Yapılış Tarihi 22.08.2017 22.08.2017 22.08.2017 22.08.2017
j5 o Açıklama

§ Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI 
SANAYİ TİCARET A.Ş.

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI 
SANAYİ TİCARET A.Ş.

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI 
SANAYİ TİCARET A.Ş.

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI 
SANAYİ TİCARET A.Ş.

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No
Yapılış Tarihi 17.08.2017 17.08.2017 17.08.2017 17.08.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart



16.01.2023

HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİP DENEY RAPORLARI ve YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNE AİT ÖZET TABLO

MALZEME ADI HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KUMANDA DUZENLERI İLE İLGİLİ TİP DENEYLERİ

ÜRETİCİNİN ADI EVA ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İLGİLİ STANDART TS EN 62271-200/IEC 62271-200, TS EN 62271-1/IEC 62271-1, TS EN 60265-1/IEC 60265-1, TS EN 62271-102/IEC-62271-102, TS EN 62271-105/IEC 62271-105, TS HD 588.1 S1/ IEC 60060-1, TS EN 62271-100/IEC 62271-100

İLGİLİ ŞARTNAME TEDAŞ-MLZ/95-007.E
KOMPANET MARKASI ( YÜK AYIRICI/AYIRICI ) : BATEL BATEL BATEL BATEL
KOMPANET MARKASI ( YÜK AYIRICI+SIGORTA )
KOMPANET MARKASI ( KESİCİ ) : BATEL BATEL BATEL
KOMPANET MARKASI ( TOPRAK BIÇAĞI ) : BATEL BATEL BATEL BATEL

DEĞERLENDİRME :
BU TİP DENEY İNCELEMESİ BATEL MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE ( YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA - KESİCİ- TOPRAK BIÇAĞI) KOMPANENTLERİN BATEL MARKA OLMASI 
HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANET KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR.ÜRÜNLERİN ALAN DÜZENLEYİCİLİ OLMASI 
GEREKMEKTEDİR.

DEĞERLENDİRME : UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

Nominal Gerilim 36kV 36kV 36kV 36kV
Nominal Akım 1250A 630A 1250A 630A

Kısa Devre Dayanım 16kA 16kA 16kA 16kA

ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ
KESİCİLİ ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ BARA BAĞLAMA (KUPLAJ) 

FONKSİYONEL BİRİMİ
BARA BAĞLAMA (KUPLAJ) 

FONKSİYONEL BİRİMİ
AYIRICILI GİRİŞ/ÇIKIŞ FONKSİYONEL 

BİRİMİ

ŞEKİL 4 ŞEKİL 5 ŞEKİL 5 ŞEKİL 6
TİP TESTLER
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Rapor no 1810044 1707083 1810044 1707083
Deneyin Yapıldığı Yer HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 170581 170004 170581 170004
Yapılış Tarihi 15.10.2018-18.10.2018 10.07.2017-20.07.2017 15.10.2018-18.10.2018 10.07.2017-20.07.2017
Açıklama
Min. Çalışma basıncı AYIRICI 1,63 BAR/KESİCİ 3,5 BAR 1,1 bar AYIRICI 1,63 BAR/KESİCİ 3,5 BAR 1,1 bar
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 1810044 1707083 1810044 1707083
Deneyin Yapıldığı Yer HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 170581 170004 170581 170004
Yapılış Tarihi 15.10.2018-18.10.2018 10.07.2017-20.07.2017 15.10.2018-18.10.2018 10.07.2017-20.07.2017
Açıklama
Min. Çalışma basıncı AYIRICI 1,63 BAR/KESİCİ 3,5 BAR 1,1 bar AYIRICI 1,63 BAR/KESİCİ 3,5 BAR 1,1 bar
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 1704.16.01/00 1704.16.01/00 1704.16.01/00 1704.16.01/00
Deneyin Yapıldığı Yer TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 18-0660-R01-N01-01 18-0660-R01-N01-01 18-0660-R01-N01-01 18-0660-R01-N01-01
Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 170237 170237 170237 170237
Yapılış Tarihi 25.06.2018 25.06.2018 25.06.2018 25.06.2018
Açıklama BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

K
O

R
U

M
A

D
E

R
E

C
E

L
E

R
İN

İN
D

E
N

E
T

L
E

N
M

E
Sİ

Rapor no 1704.16.01/00 1704.16.01/00 1704.16.01/00 1704.16.01/00
Deneyin Yapıldığı Yer TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart TS EN 62262 TS EN 62262 TS EN 62262
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A

Rapor no 12629 12629 12629 12627
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 170018/170014 170018/170014 170018/170014 170016/170021
Yapılış Tarihi 07-10.08.2010 07-10.08.2010 07-10.08.2010 07.08.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 12629 12629 12629 12627
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 170018/170014 170018/170014 170018/170014 170016/170021
Yapılış Tarihi 07-10.08.2010 07-10.08.2010 07-10.08.2010 07.08.2017
Açıklama KOMPANET BİLGİSİ YOK KOMPANET BİLGİSİ YOK KOMPANET BİLGİSİ YOK KOMPANET BİLGİSİ YOK
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart



1  25 Rapor no 18-0659-R02-N01-01 1704.16.04/00 18-0659-R02-N01-01 1704.16.04/00
*< *g Deneyin Yapıldığı Yer LVT TESTLAB LVT TESTLAB
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D
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LE
Rİ Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 12597 SERİ NO YOK 12597 SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 29.06.2018-03.07.2018 28.07.2017-31.07.2017 29.06.2018-03.07.2018 28.07.2017-31.07.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

53 H İlgili Standart
Rapor no 1704.16.06/00 1704.16.06/00 1704.16.06/00 1704.16.06/00

>* Deneyin Yapıldığı Yer TE S TL AB TESTLAB TESTLAB TESTLAB
KW
>H

S
■a Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

W
z

"« s  ■o £ Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
H
O r; u-

6 e Yapılış Tarihi 28.07.2017-01.07.2018 28.07.2017-01.07.2018 28.07.2017-01.07.2018 28.07.2017-01.07.2018
Açıklama

S
C5S Rapor Uygun /  Rapor Uygun 

Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

s
g

İlgili Standart
Rapor no 18-0666-R01 -NO 1-01 18-0666-R01 -NO 1-01 18-0666-R01 -NO 1-01 18-0666-R01 -NO 1-01

t  ^ Deneyin Yapıldığı Yer TE S TL AB TESTLAB TESTLAB TESTLAB
fi *53 N v a Rapordaki İmalatçı Firma Adı LVT EVA ELEKTROMEKANİK LVT EVA ELEKTROMEKANİK
Ph
H > t  

n ;&
C5

Seri No 170651 170651 170651 170651
H
H
>

Yapılış Tarihi 20.06.2018 20.06.2018 20.06.2018 20.06.2018
i  f Açıklama

S
a « 1 Rapor Uygun /  Rapor Uygun 

Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

5 H İlgili Standart
e  O Rapor no 1704.16.06/00 1704.16.06/00 1704.16.06/00 1704.16.06/00
s  « Deneyin Yapıldığı Yer TE S TL AB TESTLAB TESTLAB TESTLAB

<
O

S
3  «* e  v1  b

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK
-1 >ÖX) •- 55M g

«5 ®
Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 28.07.2017-01.07.2018 28.07.2017-01.07.2018 28.07.2017-01.07.2018 28.07.2017-01.07.2018

a!
S fi_« :S Açıklama

5/5
S

^  © S t-
* ■ ! 
H W

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

^  «3 £>:S "0 s  
>h = o  r r

Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer

Ş  i 5 s  

1 ^ 1 Rapordaki İmalatçı Firma Adı

!  1 I  ^ Seri No
5 £ u» Ti 
^  ^  “f § 
"? ■S § 5

Yapılış Tarihi
Açıklama

>> -  |  H 
b b a  5<ü >D£ es
o  <  W

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart
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Rapo
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma Adı
Seri No
Yapılış Tarihi
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil______________________
İlgili Standart

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

*  S

s  § s  

s

Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma Adı

Seri No
Yapılış Tarihi UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart

. S & J 2  

£  -  
§

^  - 3
s  * n  
Ş H s
f r İ H  
s . 3 ^  <ü ^  
û  ^

Rapo
Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma Adı

Seri No
Yapılış Tarihi

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart

<u 1 
« ■ § t  « = = 

« â l i
= 2 s ü  • < £ « 0  . . « a

<u T1

Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma Adı

Seri No
Yapılış Tarihi

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart

u {> 4­
* 1 °  L_ıs e rr  u a w  
&&> §  

gs-s 
S | h

Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma Adı

Seri No
Yapılış Tarihi

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart
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E
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Rapor noW. Deneyin Yapıldığı Yer
^  S - /“N 
S I  1 a
= = I s

Rapordaki İmalatçı Firma Adı

H S ^  b Seri No UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ€  5  s  € Yapılış Tarihi

De
ne

y 
lar

ın
ch

ı 
ı “

K
ap

 
D

ut
y- Açıklama

Rapor Uygun / Rapor Uygun
«3 C N S DeğilZ a«3 «3 İlgili Standart

es *r Rapor no

İ l - Deneyin Yapıldığı Yer
= sM
C 0 Rapordaki İmalatçı Firma Adı

> I  | Seri No
a £  g Yapılış Tarihi

i2 s 
c S

Açıklama
Rapor Uygun /  Rapor Uygun

w» “ §■ Değil
>3 M M İlgili Standart
i-/f 
H 
J

Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer

PQ
<H
P*
O

V W :3 Rapordaki İmalatçı Firma Adı
M S :S İÜ S £M v S«  YA <U
X  *  £

Seri No UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ0 Yapılış Tarihi
+ :s  s> is>% > Açıklama
ü
S

M s
S «3H o.

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

>H w İlgili Standart
M C5 Rapor no

"O S-S 5 Deneyin Yapıldığı Yer
s XS « . 

Q «2^  M «
Rapordaki İmalatçı Firma Adı

« «  C £ j  S Seri No
•S f r g Yapılış Tarihi
■S e S^  ® fcH Açıklama
a Â«3 <ü Rapor Uygun / Rapor Uygun
v S-  s

M
Değil
İlgili Standart
Rapor no 11688 10657 11688
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

H Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL BATEL
s Seri No 4/2013 SERİ NO YOK 4/2013 UYGULANMAZ■— Yapılış Tarihi 10-11.06.2013 03-04.12.2009 10-11.06.2013
-oc Açıklama
«8
55 Rapor Uygun /  Rapor Uygun 

Değil UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 11688 10657 11688

UYGULANMAZ

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL BATEL

Seri No 4/2013 SERİ NO YOK 4/2013
Yapılış Tarihi 10-11.06.2013 03-04.12.2009 10-11.06.2013
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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en

ey
 

T6
0

Rapor no 11688 10657 11688

UYGULANMAZ

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL BATEL

Seri No 4/2013 SERİ NO YOK 4/2013
Yapılış Tarihi 10-11.06.2013 03-04.12.2009 10-11.06.2013
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

yene
Dttradn
atS
s00
1T

Rapor no 11688 10657 11688

UYGULANMAZ

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL BATEL

Seri No 4/2013 SERİ NO YOK 4/2013
Yapılış Tarihi 10-11.06.2013 03-04.12.2009 10-11.06.2013
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

T1
00

a 
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da

rt
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en
ey

Rapor no 11688 10657 11688

UYGULANMAZ

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL BATEL

Seri No 4/2013 SERİ NO YOK 4/2013
Yapılış Tarihi 10-11.06.2013 03-04.12.2009 10-11.06.2013
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 11688 10657 11688

UYGULANMAZ

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL BATEL
Seri No 4/2013 SERİ NO YOK 4/2013
Yapılış Tarihi 10-11.06.2013 03-04.12.2009 10-11.06.2013
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart



Rapor no 11688 10657 11688
>
a Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET
£
S ‘S a Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL BATEL

>öf § Seri No 4/2013 SERİ NO YOK 4/2013
UYGULANMAZN "Ses a> Yapılış Tarihi 10-11.06.2013 03-04.12.2009 10-11.06.2013

£ | Açıklama
3
NC3

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
Rapor no 11688 10657/12180 11688

5 ._ Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET
S ® 

i  S «
Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL BATEL

5 73 H«* C5 U Seri No 4/2013 SERİ NO YOK 4/2013
UYGULANMAZ.2 S »H

-Û .2 u Yapılış Tarihi 10-11.06.2013 03-04.12.2009 /  24-28.07.2015 10-11.06.2013
5  I  ü Açıklama
«2 « 
* §

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
es Rapor no 1704.16.06/00 1704.16.06/00 1704.16.06/00 1704.16.03/00

.— — 
” ► Deneyin Yapıldığı Yer TE S TL AB TESTLAB TESTLAB TESTLAB

H
S  S

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

sw 73 :S«3 S Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
£ Ic 
5  h Yapılış Tarihi 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017

w -  s
-1 S Açıklama BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ

O
■S es es ■= s s-< jg

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

u- İlgili Standart
Rapor no 1704.16.06/00 1704.16.06/00 1704.16.06/00 1704.16.03/00

d- Deneyin Yapıldığı Yer TE S TL AB TESTLAB TESTLAB TESTLAB
M S

n S Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

3
i,

=§ s Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
1 1 Yapılış Tarihi 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017

Açıklama BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ
3
X!

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
Rapor no 18-0081 -R00-N01-01 18-0080-R00-N01-01 17-10144-R02-N01-01 18-00327-R00-N01 -01

U w o
2  1  SB Z II „  ^  3̂ w es< >< S s

Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL BATEL BATEL

H  A  ‘n  û Seri No 2018-27210 2018-27234 10150 2018-27234
M M 2 ^
S - |  s  « Yapılış Tarihi 26.02.2018 26.02.2018 06.11.2017 08.03.2018

Açıklama BATEL AYIRICI BATEL AYIRICI BATEL KOMPONENTLİ BATEL AYIRICI

O g g
Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart TS EN 62271-1/TS EN 62271-200 IEC 62271-1 /  IEC 62271-102
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^  ^  1 "  -I—ı o.Q O W P R 

HH H 5  H ==5
a  S s  a  s 
B ^ z n  î

Rapor no 17-10144-R02-N01-01 17-10144-R02-N01-01 17-10144-R02-N01-01 17-10144-R02-N01-01
Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL BATEL BATEL

Seri No 10150 10150 10150 10150
Yapılış Tarihi 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017

5  § ^  1 1M M u  S S
ö  S 2  3  I

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

^  < a İlgili Standart

H M -mK'B 3
Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer

•S â  Ö i  â« h S S  s Rapordaki İmalatçı Firma Adı

-  3  o  S  1
a §  °  «  1S g | ş !
P 3> M a< H h) w
« •d  & ş o ü -

Seri No UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ
Yapılış Tarihi
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart

2 Rapor no
.  S ’P5- 5» Hb  m < z  

• i  0  ’g  ^  -

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma Adı

"  £  î2 5  § Seri No
»5 Z S  ^
p s | l  
3  >ü z; Q </> 
S ' S g M
3  a «  g  
|  -a ö  ^
£  *  g  

s  ^<

Yapılış Tarihi UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

İlgili Standart

Rapor no
£  < Deneyin Yapıldığı Yer

| s - 2 Rapordaki İmalatçı Firma Adı

1 ^ 3 Seri No UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ<( M g Yapılış Tarihi

0  1  § Açıklama
§ 3 °
y> g

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart



WP I
2  e  £
w O ®ı l ısi?
5» >H «BH 5  s
, J n »M

R a p o r no______________
D eneyin Y apıldığı Y er

Rapordaki İmalatçı Firma Adı

Seri No
Yapılış Tarihi
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil___________________
İlgili Standart

12658

TST03/2017

UYGUN

12658

TST03/2017

UYGUN

12658

TST03/2017

UYGUN

UYGULANMAZ

BİS
Q  95 5

§  S  > s S â
3  M ^  ‘
S 3 3{ » E hSİ*

Rapo 17-1043-R02-N01-01 17-1043-R02-N01-01 17-1043-R02-N01-01
Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma Adı BATEL BATEL BATEL

Seri No
Yapılış Tarihi 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017

UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil___________________
İlgili Standart
Rapor no

U
S
£<
m
s i

U
'S s
s  p

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma Adı

Seri No
Yapılış Tarihi

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama

Ph
O
H

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

Rapo
Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma Adı

Seri No
Yapılış Tarihi

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart

•0 „

S 3 
§  3  
o  P 
a  < 
.2  M

Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma Adı

Seri No
Yapılış Tarihi

UYGULANM AZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili S tan d a rt
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§

Rapor no 1708105 1708105 1708105 1708105
Deneyin Yapıldığı Yer EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No
Yapılış Tarihi 22.08.2017 22.08.2017 22.08.2017 22.08.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

G
AL

VA
Nİ

Z 
K

A
L

IN
L

IĞ
I 

Ö
L

Ç
Ü

M
Ü

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI 
SANAYİ TİCARET A.Ş.

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI 
SANAYİ TİCARET A.Ş.

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI 
SANAYİ TİCARET A.Ş.

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELEMANLARI 
SANAYİ TİCARET A.Ş.

Rapordaki İmalatçı Firma Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No
Yapılış Tarihi 17.08.2017 17.08.2017 17.08.2017 17.08.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart



16.01.2023
HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİP DENEY RAPORLARI ve YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNE AİT ÖZET TABLO

MALZEME ADI HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI YÜKSEK GERİLİM  ANAHTARLAMA VE KUMANDA DUZENLERI İLE İLGİLİ TİP DENEYLERİ

ÜRETİCİNİN ADI EVA ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İLGİLİ STANDART TS EN 62271-200/IEC 62271-200, TS EN 62271-1/IEC 62271-1, TS EN 60265-1/IEC 60265-1, TS EN 62271-102/IEC-62271-102, TS EN 62271-105/IEC 62271-105, TS HD 588.1 S1/ IEC 60060-1, TS EN 62271-100/IEC 62271-100

İLGİLİ ŞARTNAME TEDAŞ- MLZ/95-007. E
KOMPANET MARKASI ( YÜK AYIRICI/AYIRICI ) : BATEL BATEL BATEL
KOMPANET MARKASI ( YÜK AYIRICI+SİGORTA )
KOMPANET MARKASI ( KESİCİ ) :
KOMPANET MARKASI ( TOPRAK BIÇAĞI ) : BATEL BATEL BATEL BATEL BATEL

DEĞERLENDİRME : BU TİP DENEY İNCELEMESİ BATEL MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE ( YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA - KESİCİ- TOPRAK BIÇAĞI) KOMPANENTLERİN BATEL MARKA OLMASI HALİNDE 
GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANET KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR..ÜRÜNLERİN ALAN DÜZENLEYİCİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

DEĞERLENDİRME : UYGUN UYGUN UUYGUN UYGUN UYGUN

Nominal Gerilim 36kV 36kV 36kV 36kV 36kV
Nominal Akım 1250A 630A 1250A 630A 630A

Kısa Devre Dayanım 16kA 16kA 16kA 16kA 16kA

ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ
AYIRICILI GİRİŞ/ÇIKIŞ 
FONKSİYONEL BİRİMİ KABLO BAĞLANTI FONKSİYONEL BİRİMİ KABLO BAĞLANTI FONKSİYONEL 

BİRİMİ
AKIM VE GERİLİM  ÖLÇÜ FONKSİYONEL 

BİRİMİ
YÜK AYIRICILI BARA BÖLME FONKSİYONEL 

BİRİMİ

ŞEKİL 6 ŞEKİL 7 ŞEKİL 7 ŞEKİL 8 ŞEKİL 9
TİP TESTLER 1707054 1707082

iy
Rapor no 1810044 1707082 1810044 HİLKAR HİLKAR

ene
D
mıınaya
De-Ora
D
mıırı
ıdl
ı

Deneyin Yapıldığı Yer HİLKAR HİLKAR HİLKAR EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK 170005 170003

)edr
ellerved

u
mııdray

ev

Seri No 170581 170003 170581 17.08.2017-18.08.2017 11.07.2017-13.07.2017
Yapılış Tarihi 15.10.2018-18.10.2018 11.07.2017-13.07.2017 15.10.2018-18.10.2018
Açıklama 1,1 bar 1,1 bar

Min. Çalışma basıncı AYIRICI 1,63 BAR/KESİCİ 3,5 BAR 1,1 bar AYIRICI 1,63 BAR/KESİCİ 3,5 BAR

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
ederved
an<

1
53E

NE
D

&
‘3

TK

mı Rapor no 1810044 1707082 1810044 1707054 1707082
ınaya
De
mil
ire iy 

o  gı e
ğ O

2 e

e-Oe

Deneyin Yapıldığı Yer HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 170581 170003 170581 170005 170003
Yapılış Tarihi 15.10.2018-18.10.2018 11.07.2017-13.07.2017 15.10.2018-18.10.2018 17.08.2017-18.08.2017 11.07.2017-13.07.2017
Açıklama

Min. Çalışma basıncı AYIRICI 1,63 BAR/KESİCİ 3,5 BAR 1,1 bar AYIRICI 1,63 BAR/KESİCİ 3,5 BAR 1,1 bar 1,1 bar

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 1704.16.01/00 1704.16.01/00 1704.16.01/00 1704.16.01/00 1704.16.01/00
Y

ar
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m
cı
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ev

re
ler

 v
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ku
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da

 
de

vr
el

er
in

de
 

di
el

ek
tr

ik
 

de
ne

yl
er

Deneyin Yapıldığı Yer TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 18-0660-R01-N01-01 18-0660-R01-N01-01 18-0660-R01-N01-01 18-0660-R01-N01-01 18-0660-R01-N01-01
Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT LVT LVT
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 170237 170237 170237 170237 170237
Yapılış Tarihi 25.06.2018 25.06.2018 25.06.2018 25.06.2018 25.06.2018
Açıklama BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
Rapor no 1704.16.01/100 1704.16.01/100 1704.16.01/100 1704.16.01/00 1704.16.01/100

K
O
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U

M
A

D
ER

E
C

E
LE

R
İN

İN
D

EN
E

T
L

EN
M

E
Sİ

Deneyin Yapıldığı Yer TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
Rapor no 12627 12627 12627 12627 12627
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET ICMET

)Lfa ada
raB
an
A

Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 170016/170021 170016/170021 170016/170021 170016/170021 170016/170021
C
AI

Yapılış Tarihi 07.08.2017 07.08.2017 07.08.2017 07.08.2017 07.08.2017
Açıklama

C
ını

ra
İ(

İYE
ENE
D
K
RA

u-

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
Rapor no 12627 12627 12627 12627 12627

ad
nıına
mttrap
m
oK
ollb
aK

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 170016/170021 170016/170021 170016/170021 170016/170021 170016/170021
Yapılış Tarihi 07.08.2017 07.08.2017 07.08.2017 07.08.2017 07.08.2017
Açıklama KOMPANET BİLGİSİ YOK KOMPANET BİLGİSİ YOK KOMPANET BİLGİSİ YOK KOMPANET BİLGİSİ YOK KOMPANET BİLGİSİ YOK
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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İ Rapor no 18-0659-R02-N01-01 1704.16.04/00 18-0659-R02-N01-01 1704.16.04/00 1704.16.04/00
Deneyin Yapıldığı Yer LVT TESTLAB LVT TESTLAB TESTLAB
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No 12597 SERİ NO YOK 12597 SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 29.06.2018-03.07.2018 28.07.2017-31.07.2017 29.06.2018-03.07.2018 28.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-31.07.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

ç 
çÜ( 
y e n e 
d ) 
iek ılza 
eed aF 
r 
e 
D 
a n 
A

Rapor no 1704.16.04/00 1704.16.04/00 1704.16.04/00 1704.16.01/00 1704.16.04/00
Deneyin Yapıldığı Yer TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB

•j

RELLY
E
NE
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A
M
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NAY
A
D
EİHET

EV
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A
MI

Y
A
D
İLE
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Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 28.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-31.07.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

iked
ni )ıes lz

> ta 
Q -ü

ma yela en
k e
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T

Rapor no 18-0666-R01-N01-01 18-0666-R01-N01-01 18-0666-R01-N01-01 18-0666-R01-N01-01 18-0666-R01-N01-01
Deneyin Yapıldığı Yer TESTLAB TESTLAB
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK LVT

Seri No 170651 170651 170651 170651 170651
Yapılış Tarihi 20.06.2018 20.06.2018 20.06.2018 20.06.2018 20.06.2018
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

To
pr

ak
la

m
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Ba
ğl

an
tıl

ar
ın

ın
 

Ko
nt

ro
lü

 
De

ne
yi

 (
Te
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Fa

zl
ı) Rapor no 1704.16.04/00 1704.16.04/00 1704.16.04/00 1704.16.01/00 1704.16.04/00

Deneyin Yapıldığı Yer TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 28.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-31.07.2017 27.07.2017-31.07.2017 28.07.2017-31.07.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

D
en

ey
-1

: 
An

m
a 

Ak
tif

 Y
ük

 
A

ğı
rl

ık
lı 

Ke
sm

e 
A

kı
m

ın
da

 
“K

ap
am

a-
Aç

m
a 

/ T
est

 D
ut

y-
 

1(
TD

lo
ad

1-
TD

lo
ad

2)

Rapor no 9832 9832
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı BATEL BATEL

Seri No UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 2-8.03.2007 2-8.03.2007
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

9832 9832
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı BATEL BATEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 2-8.03.2007 2-8.03.2007
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN

İlgili Standart

M «W
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m a -y 2
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-y A T/

! s §D a m

Rapor no

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

9832 9832
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı BATEL BATEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 2-8.03.2007 2-8.03.2007
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN

İlgili Standart
"s s

•S S . "  
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*  1 *a
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ey mı eT/ n kı / e k 
D A

Rapor no

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

9832 9832
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı BATEL BATEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 2-8.03.2007 2-8.03.2007
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

9832 9832
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı BATEL BATEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 2-8.03.2007 2-8.03.2007
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

9832 9832
Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı BATEL BATEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 2-8.03.2007 2-8.03.2007
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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§<§
■ş 1 Rapor Uygun / Rapor Uygun 

Değil_____________________

Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı
Seri No
Yapılış Tarihi
Açıklama

İlgili Standart

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

ICMET

SERİ NO YOK

UYGUN

ICMET

SERİ NO YOK

UYGUN

A D

ü i  s

Rapo
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı

Yapılış Tarihi
UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart

T 2 Q 3
ü S £
s  I s 
*  *  g 
£  “ 2  
M S

Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı

Yapılış Tarihi
UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart

S  J S

Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı
Seri No
Yapılış Tarihi

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart
Rapo
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı
Seri No
Yapılış Tarihi

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart

2-8.03.2007 2-8.03.2007
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Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil_____________________

Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı
Seri No
Yapılış Tarihi
Açıklama

İlgili Standart

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Rapo
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı

Yapılış Tarihi
UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart
Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı

Yapılış Tarihi
UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart
Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı
Seri No
Yapılış Tarihi

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart
Rapo
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı
Seri No
Yapılış Tarihi

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart



Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil_____________________

Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı
Seri No
Yapılış Tarihi
Açıklama

İlgili Standart

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Rapo

E jğ 
■* ^

Deneyin Yapıldığı Yer

j IU M
: T3 Uş C5 U
> S *
i JS U

Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı

Yapılış Tarihi
UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart

-
W

Rapo 1704.16.03/00 1704.16.03/00 1704.16.03/00 1704.16.03/00 1704.16.03/00
Deneyin Yapıldığı Yer TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB

£  s■° J
«5 Î5
e 2  
ş  _

Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKT ROMEKANIK EVA ELEKT ROMEKANIK EVA ELEKT ROMEKANIK EVA ELEKTROMEKANIK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No SERI NO YOK SERI NO YOK SERI NO YOK SERI NO YOK SERI NO YOK
Yapılış Tarihi 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017
Açıklama BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
Rapor no 1704.16.03/00 1704.16.03/00 1704.16.03/00 1704.16.03/00 1704.16.03/00
Deneyin Yapıldığı Yer

£  I

Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK
Yapılış Tarihi 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017 28.07.2017-01.08.2017
Açıklama BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ BATEL KOMPONENTLİ
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart
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Rapo 18-0080-R00-N01-01 18-00327-R00-N01-01 18-00327-R00-N01-01
Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı BATEL BATEL BATEL

Seri No
Yapılış Tarihi

UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama BATEL AYIRICI BATEL AYIRICI BATEL AYIRICI
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

2018-27234 2018-27234
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Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı

Yapılış Tarihi
Açıklama

İlgili Standart

17-1045-R03-N01-01

06.11.2017
BATEL KOMPONENTLI

UYGULANMAZ UYGULANMAZ

17-1045-R03-N01-01

06.11.2017
BATEL KOMPONENTLI

17-1045-R03-N01-01

06.11.2017
BATEL KOMPONENTLI

N
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Rapo
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^ ' 3  sKJ W *

• H ®  
y H | |

Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı

Yapılış Tarihi
UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart
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Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer
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Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı

U ıs ! 
IRI İN

A KE

Seri No

K

!1S Yapılış Tarihi
UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama

m

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart
Rapor no

N A Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı

Yapılış Tarihi
UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart
Rapo
Deneyin Yapıldığı Yer

NA İY

E
M D

EK AY
A
D

Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı

Yapılış Tarihi
UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart
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Rapor no
Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı
Seri No UY GUL ANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

.5  3  .g  a Yapılış Tarihi
u  <  3  s•H Qi A Ûa l g *  
M H

Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil
İlgili Standart

z Rapor no 10745 10745
•g u Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET
>0w
s

a  Q 3

İ M
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı BATEL BATEL

H
1  S |

'£ y  Ö

Seri No UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ 105/2010 105/2010
Yapılış Tarihi 18.03.2010 18.03.2010
Açıklama

i  ^
S s §Ph

Rapor Uygun /  Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN

M H H İlgili Standart
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3  ’S Rapor no
«  Oü S  «0  ,§  i  ££
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Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı

£  1 S n  ^  h  O S w b . ^ B S
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■< « S o “
M H «  H

Seri No UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZO H Yapılış Tarihi
Açıklama
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Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

S  g İlgili Standart
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Rapor no
Q w Deneyin Yapıldığı Yer
S  °
P<c

Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı

< ö  £ Seri No UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ§ .5 w Yapılış Tarihi
Rj Açıklama

Ph
a  ^t/î o
s  H

Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil

H İlgili Standart
Rapor no 1708105 1708105 1708105 1708105 1708105
Deneyin Yapıldığı Yer EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

>0

z  :g
Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı E VA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

3  .E Seri No
Yapılış Tarihi 22.08.2017 22.08.2017 22.08.2017 22.08.2017 22.08.2017

2 '° Açıklama
s Rapor Uygun / Rapor Uygun 

Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer
TEZCAN GALVANİZLİ YAPI 

ELEMANLARI SANAYİ TİCARET 
A.Ş.

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI 
ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI 
ELEMANLARI SANAYİ TİCARET 

A.Ş.

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI 
ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI 
ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.

Rapordaki İmalatçı Firma 
Adı EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK EVA ELEKTROMEKANİK

Seri No
Yapılış Tarihi 17.08.2017 17.08.2017 17.08.2017 17.08.2017 17.08.2017
Açıklama
Rapor Uygun / Rapor Uygun 
Değil UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart


